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1. 概要与操作
概要
此范例程序将介绍如何透过定时器对象在预设时间去触发特定位. 以下介绍定时器对象的相关设定. 
	设定
	叙述

	输入位 (IN)
	定时器主开关.

	计时位 (TI)
	定时器开始倒数时设为ON.

	输出位 (Q)
	定时器结束倒数时动作

	预设时间 (PT)
	设定计时时间数值.

	已计时间 (ET)
	定时器目前已计数值.

	重置位 (R)
	重置定时器为0.


定时器对象包含五种模式: [延时开关ON], [延时开关OFF], [脉冲启动开关], [累加式延时开关ON] 及 [累加式延时开关OFF]. 以下将一一介绍每个模式:
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操作
[延时开关ON]
使用者需输入一个数值在PT后, 触碰IN去触发定时器开始倒数. (同时TI 被设为ON)
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倒数结束之后, TI被设为OFF同时Q被设为ON.
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[延时开关OFF]
使用者需输入某一数值在PT后, 触碰IN 准备定时器倒数. (同时Q被设为ON)
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使用者可再次触发IN, 使得定时器开始倒数
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倒数完成后, TI及Q 同时被设为OFF.
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[脉冲启动开关]
使用者需输入某一数值在PT后, 触碰IN去触发定时器倒数. (同时 TI 及Q 被设为ON)
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倒数结束后, TI 及Q 同时被设为OFF.
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[累加式延时开关ON]
使用者需输入某一数值在PT后, 触碰IN去触发定时器倒数. (同时 TI 被设为ON)
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倒数结束后, TI被设为OFF,同时Q被设为ON
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注记: 如要再次操作此模式前,使用者必须触发R去将ET重置为0.
[累加式延时开关OFF]
使用者需输入某一数值在PT后, 触碰IN准备定时器倒数. (同时Q 被设为ON)
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当使用者再次触碰IN时.定时器开始倒数
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倒数结束后, TI 及 Q同时被设为OFF.
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注记: 如要再次操作此模式前,使用者必须触发R去将ET重置为0.
2. 窗口设定
[延时开关ON]
1. 点选定时器对象并选择延时开关ON及时间单位后, 设定所需的相关地址. 在此范例程序中我们将IN设为LB0, TI 为 LB1, Q为LB2, PT 为LW0, ET 为 LW1.
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2. 建立三个位状态切换开关对象为IN, TI 及Q. 然后建立数值输入对象为PT, 数值显示对象为ET.
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[延时开关OFF], [脉冲启动开关]
1. 建立窗口11 为延时开关OFF 及窗口12 为脉冲启动开关.
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2. 所有所需对象及设定皆与延时开关ON相同, 请参考延时开关ON相关设定细节.
[累加式延时开关ON], [累加式延时开关OFF]
1. 点选定时器物件并设累加式延时开关ON /累加式延时开关OFF和时间单位后, 设定所须对象地址, 在此模式中我们设IN为LB0, TI 为LB1, Q为 LB2, PT为 LW0, ET 为LW1, R 为 LB3.
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2. 建立四个位状态切换开关对象为IN, TI, Q及R. 然后建立数值输入对象为PT, 和数值显示对象为ET.
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3. 地址
此范例程序所使用到的对象地址如下: 使用者可依实际使用状况更改地址及对象ID.
	物件
	地址
	物件ID
	说明

	窗口10 / 11 / 12

	位状态切换开关
	LB0
	TS_0
	输入位

	
	LB1
	TS_1
	计时位

	
	LB2
	TS_2
	输出位

	定时器
	
	TI_0
	

	数值输入
	LW0
	NE_0
	预设时间

	数值显示
	LW1
	ND_0
	已计时间

	窗口14 / 15

	位状态切换开关
	LB0
	TS_0
	输入位

	
	LB1
	TS_1
	计时位

	
	LB2
	TS_2
	输出位

	
	LB3
	TS_3
	重置位

	定时器
	
	TI_0
	

	数值输入
	LW0
	NE_0
	预设时间

	数值显示
	LW1
	ND_0
	已计时间
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