S7-200 SMART 数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
[image: https://pics1.baidu.com/feed/9e3df8dcd100baa1f1e5bc2d1ea8d81acafc2e9f.jpeg?token=49a0add1608578016c3dec1a2bddaf42]图1. CPU SR20接线图
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图2. CPU SR40接线图
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图3. CPU CR40接线图
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图4. CPU ST40接线图
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图5. CPU SR60接线图
[image: https://pics1.baidu.com/feed/0823dd54564e925883fa2344fd3ab050cebf4e8a.jpeg?token=935d5c6afb3140c02ef0f14d4ac17000]
图6. CPU ST60接线图
数字量输入接线
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图7. 漏型输入接法
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图8. 源型输入接法
对于大多数输入来讲，都是24VDC输入，其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入，另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示：
[image: https://pics1.baidu.com/feed/9922720e0cf3d7ca36263182aaa7df016963a9b6.jpeg?token=e1c7c442ee854731b2ef6ef8032d450f]
S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管，可以接成漏型（图7）或源型（图8），只要每一组接成一样就行。对于数字量输入电路来说，关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源，这些电源之间没有联系也可以。
数字量输出接线
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图9. 源型输出
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图10. 继电器输出
晶体管输出不能接成漏型，只能接成源型输出，输出为24V。
继电器输出是一组共用一个公共端的干节点，可以接交流或直流，电压等级最高到220V。
对于数字量输出电路来说，关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源，这些电源之间没有联系也可以。1代表24VDC传感器电源输出
S7-200 SMART 模拟量模块接线图
1、普通模拟量模块接线
模拟量类型的模块有三种：普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。S7-200 SMART CPU普通模拟量通道值范围是0~27648或-27648~27648。
普通模拟量模块接线端子分布如下图1 模拟量模块接线所示，每个模拟量通道都有两个接线端。
[image: https://pics3.baidu.com/feed/0ff41bd5ad6eddc44f9b7e176063d7f55366331a.jpeg?token=123a717a6d4d918bee5b4ae9d21c1390]
图1、模拟量模块接线
模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、三线制、两线制三种类型，不同类型的信号其接线方式不同。
四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线。仪表或设备有单独的供电电源，除了两个电源线还有两个信号线。四线制信号的接线方式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所示。
[image: https://pics0.baidu.com/feed/8435e5dde71190ef2606276297a3fc1efffa60ca.jpeg?token=1fd1a386fe953e3296ded796953d2234]
图2、模拟量电压/电流四线制接线
三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线，负信号线与供电电源M线为公共线。三线制信号的接线方式如下图3 模拟量电压/电流三线制接线所示。
[image: https://pics2.baidu.com/feed/267f9e2f070828387c5d1c16d821c8094d08f1a5.jpeg?token=4664b5e6a5ebf81b7a555c31fac8cfe3]
图3 模拟量电压/电流三线制接线
两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接线端子。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能，仪表或设备需要外接24V直流电源。两线制信号的接线方式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所示。
[image: https://pics4.baidu.com/feed/cb8065380cd791238caad465d48c388ab3b7809d.jpeg?token=08a1b4c4b90ad656e1c71f532da44eda]
图4 模拟量电压/电流两线制接线
不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接，接线方式如下图5 不使用的通道需要短接所示。
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图5 不使用的通道需要短接
2. RTD模块接线
RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分，其中四线传感器测温值是最准确的。
S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD传感器信号，可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器。S7-200 SMART EM RTD模块还可以检测电阻信号，电阻也有两线、三线和四线之分。
EM RTD模块的接线方法如下图6 传感器RTD/电阻信号接线所示。
[image: https://pics2.baidu.com/feed/2e2eb9389b504fc2ede61188bd65861992ef6dc6.jpeg?token=d060726ee6e882e7152d69aeead6ac7e]图6 RTD传感器/电阻信号接线
3、TC模块接线
热电偶测量温度的基本原理是：两种不同成份的材质导体组成闭合回路，当两端存在温度梯度时回路中就会有电流通过，此时两端之间就存在电动势。S7-200 SMART EM TC模块可以测量J、K、T、E、R&S和N型等热电偶温度传感器。
TC模块的接线说明参考图7 TC信号接线。
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image7.jpeg
24 VDC Input

Used as Sinking Inputs

ETTT
Vil
ISIISISIW




image8.jpeg
24VDC Input
Used as Sourcing Inputs





image9.jpeg
S7-200 SMART ST20 ST30 ST40 ST60
X H 5V B EH 10.0,10.1,10.2,10.3
NE 10.6,10. 7





image10.jpeg
24VDC Output

NNV





image11.jpeg
Relay Output





image12.jpeg




image13.jpeg
X10 LOM4v0¢0|4'l:|

24voC ANALOG INPUTS




image14.jpeg
X10 M+W0-|O|~

24VDC  ANALOG INPUTS




image15.jpeg




image16.jpeg
X10 ‘_,470*0!0'

24VDC  ANALOG INPUTS




image17.jpeg
AR

OOO00| OO0

e

0000

EF ] mre





image18.jpeg
TC

g
Lom

VYYD
M|

e M + [0+ 0 [t+ 1+
L lal 1A| |
2VDC  TCANALOG INPUTS





image1.jpeg
I
(2o il

I

il

OO0 R| (2000 YDOD

efiaiiiass 3373

s L
G
e arores +
Bl
XM uso 2]
=] a0
= FTTTTTT
i
Um0

ol
M@ ]

o &=

W 2 A2

ICO0COOOOOTO0





image2.jpeg
,LHHH\ \HHH

L]

f

(LT

T

2@@2@@2|CO0000C000CO00COCPOJ

Fiwsiisass sgiaa48s727334%0708%5
i —. . S— s

)

e

foud]
vaos

2

RE SRR SR (CEEETY R

IimErre rpiclir,

s

= ||| AL | & £
i

Q@MUMMH





image3.jpeg
2@@22222|| COC000CO000CO000OPO]
Waiiiass a3 E

L3

=
)

S [ |
FIRIARE WA





image4.jpeg
OOOPCO|

ELLETLTL]

el

OOOCO000C





image5.jpeg
i\ TTTTTITTTTITTTITTTT

T’{\’Ij\fm\m\\ M

MR

T
0/[00C0000000000





image6.jpeg
sdL OO (OO f‘

0000OCO0C0O0CO0OC00|00CCO0CO0C00000C0]

s daewFiaasssd hem¥ia

idececclececececeeeecee]

[eececeeeee e

Lol ebn0ner ekt ¢

bbbl





